PRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.9052.2.233.2015

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACS!

Nazwa i adres Klienta: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
: w Rzeszowie '
Oddziat Laboratoryjny w Tarnobrzegu

L 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 5

Dotyczy zlecenia z dnia: 2015-03-17

iejsce pobrama probki: wodociag Kolbuszowa
Zaktad Ustug Komunalnych w Cmolasie

Kod probki: HK/S-262/15

Cel badania: 'okre_s'lenie przydétnos’ci wody do spozycia

N \
l/"/uln\“

Badany obiekt: prébka wody przeznaczonej do spozycia

Badane cechy: wskazniki z zakresu monitoringu przegladowego - WWA, pestycydy
Liczba probek: 1 |

Data pobrania: 2015-03-1 6

Data dostarczenia: 201 5—63-1 7

Badanie rozpbézqto: 2015-03-17

Badanie zakoriczono: 201 5;04- 15

Probka zostala pobrana i dostarczona przez: pracownika PPIS w Kolbuszowej
Protokot Nr 35/zlec/2015

Dokument dotyczqcy pobierania prébek: IK/PP/SK/01/01 Wydanie: IX z dnia 2009-12-23
Stan prébki w chwili przyjecia: probka przydatna do badania
Data sporzqdzenia sprawozdania: 2015-04-16 |

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem
akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki  spoza  zakresu
akredytacji Nr AB 343 zostaly oznaczone w gornym indeksie badanej cechy
litera N.

Klient ma prawo do zlozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
sprawozdania. '

Podane wymkl odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient,
a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium.
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WYNIKI BADAN

HK/S-262/15
Kod Wynikbadamia |y O
Wskaznik wskaznika o R Wartosé Metoda badawcza
ednostia arto wskaznika"™
Stezenie benzo(a)pirenu | 230a pg/l 0,0013 +0,0004 0,010
Stezenie benzeno(b)fluorantenu | - 231a - ug/l 0,0022 +0,0006 -
Stezenie benzeno(k)fluorantenu |  233a ug/l 0,0010 £0,0003 -
—— ~ - PN-EN ISO 17993:2005
Stezenie benzeno(g,h,l)pgrylenu 232a pg/l 10,0014 £0,0004 -
Stezenie indeno(1,2,3-cd)pirenu 280a pg/l 0,0016 +0,0004 -
T WWA 334a pgll 0,0062 0,10
‘ . . Najwyzsza
: Wynik badania
Wskaznik K(?d. dopuszcze}lna Metoda badawcza
: wskazZnika Jednostk Wartosé wartos$¢
ednostka artos$é wskaznika™
Stezenie metoksuronu 387a pg/l © <0,040.
‘StQIZenie symazyny | 318 g/l » <0,040
Stezenie chlorotoluronu 695a pg/l - <0, 040
Stezenie atrazyny 227a pgll | <0, 040 ol
: - 0,010
Stezenie izoproturonu 28la pg/ <0,040 PN-EN ISO 17993:2005
Stezenie propazyny - - ugl <0,040
Stezenie linuronu _ 383a ug/l <0,040
Stezenie metolachloru 297a pg/l <0,040
T pestycydow 308a ug/l <0,32 0,50
Kod Wynik badania dNajwyzszla
Wskaznik K ° ik opuszezaing Metoda badawcza
wskaznika | - yednostka Wartos¢ wal:tqsc *)
wskaznika _
Stezenie sodu N 154b mg/| 7,0 £0,6 200 PN-ISO 9964-1:1994

*) wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz U. Nr 61, poz. 417 )
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. Nr 72, poz. 466 )

Niepewnosé rozszerzona jest obliczana z wykorzystaniem wspélczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.
Wartosci liczbowe ze znakiem ,.<” stanowig dolng granicg nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.

Badania wykonywane sa we wspolpracy z Laboratorium Analiz Instrumentalnych.

Niepewnos$¢ nie obejmuje niepewnosci wynikajacej z etapu pobierania probki.

Laboratorium ni¢ wykonalo analizy metali technika ICP-MS z powodu awarii wyposazenia pomiarowego. Badania zostang uzupelnione w terminie pozZnigjszym.

Stwierdzenie dotycza‘ce wyspecyfikowanych warto$ci granicznych ,

Badana probka wody w oznaczanym zakresie- odpowiada warunkom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
2 dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.Nr 61, poz. 417 z pézn. zm. ). '
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