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T 3 36-105 Cmolas 228

NS
Dol N PODSTAWA BADAN: zlecenie bez znaku Z DNIA: 11.10.2016

BADANY OBIEKT: woda do spozycia
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM HIGIENY s - o g e
KOMUNALNEJ CEL BADAN: okreslenie przydatnosci wody do spozycia

POBRANIE OBIEKTU: zgodnie z harmonogramem
Pobieranie prébek wody
Data: /11.10.2016

Badania wody:
Miejsce: wodociqg w Kolbuszowej

g Centrum Edukacji Ekologicznej Puszcza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich
- barwa

- pH Probkobiorca: pracownik PSSE w Kolbuszowej

- przewodnos¢

Metoda: IK/PP/SK/01/01™

- azot/jon amonowy

- azot/jon azotanowy DATA PRZYJECIA OBIEKTU DO BADAN: /7.109.2016
- azot/jon azotynowy
— STAN OBIEKTU W CHWILI PRZYJECIA: przydatny do badah
- fluorki
- chlorki DATA/DATY BADANIA: /71.10.2016 do 12.10.2016

- twardos¢ ogdlna
- zawartosé pierwiastkow:

Mn, Fe, Al Oswiadcza sie, ze:

- ogdlna liczba mikroorganizmow . Klient ma mozliwosé ztozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania ,, Sprawozdania
z badan”.

2. Wyniki badania odnoszq si¢ wylqeznie do badanego obiektu.

Sprawozdanie niniejsze nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

4. Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacji oraz badar
nieakredytowanych. Badania/czynnosci spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone gwiazdkq (*)

na agarze odzywczym

- Pseudomonas aeruginosa

“

- enterokoki katowe
- Legionella sp.
- gronkowce koagulozododatnie

- Clostridium perfringens
(tacznie z przetrwalnikami)
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KOD PROBKI: 270/z1/16 Dopuszczalne

zakresy Identyfikacja
Rodzaj badania Jednostka Wynik Niepewnosé wastope ety
Mgtnosé FNU 0 . 1 n PN-EN ISO 7027:2003 pkt Ic, 6.3
Barwa mg/dm’Pt 5 +59 D PN-EN ISO 7887:2012 rozdz. 7
Zapach ) TON I . n PN-EN 1622:2003
Smak TFN / - b PN-EN 1622:2003
pH (stezenie jonéw wodoru) pH 8.1 £0,29 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012

Temp. pomiaru: 15,2 °C

o 2)
i 23 G uS/em 275 £ 69 2500 PN-EN 27888:1999

Amoniak (Amonowy jon) mg/dm’® <0,13 E 0,50 PN-C-04576-4:1994 z wyl. pkt. 6 b
Azotyny (NO;") mg/dm’ <0,0125 - 0,50 PN-EN 26777:1999

Zelazo ogblne (Fe,,) pg/dm? 82 £ 10% 200 PN-1SO 6332:2001
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12

¥ Niepewnos¢ wyniku, ktora nie obejmuje etapu pobierania i transportu obicktu
! Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.
* Korekta za pomocq urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury,

Informacje dodatkowe:
Dopuszczalne zakresy warto$ci podano na podstawie rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
JakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989).

Jednostka metnosci FNU = NTU.
W czasie calego postgpowania z obiektem nie zaobserwowano Zadnych nieprawidtowosci.
Podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosSci ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2.

Wartosci liczbowe ze znakiem ,, <" stanowiq dolng granice nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.
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ZDPO-11/HK/I Zalqcznik Nr I Data wydania: 2015-02-10
EPIDEMIDLOGICZNA W RZESZOWIE

35-959 Rzeszaw, ul.
ODDZIAL LABORATORYJNY W TARNOBRZEGU

Wierzbowa 16, tel. centrala: (17) 852 21 11 www.wsse.rzeszow.pl

39-400 TARNOBRZEG,

LABORATORIUR RINEIENY [NOMWNALNE]

ul. 1 Maja 5, tel. centrala: 158234410, 158234424, Fax 158234452,
e-mail: lhk.tarnobrzeg@wsse.rzeszow.pl
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Pobieranie prébek wody

Badania wody: ™

- metnosc

- barwa
H

- przewodnosé

- azot/jon amonowy

- azot/jon azotanowy

- azot/jon azotynowy

- fluorki

- chlorki

- twardos$¢ ogdlna

- zawarto$¢ pierwiastkow:
Mn, Fe, Al

- ogdlna liczba mikroorganizmoéw
na agarze odzywczym

- Pseudomonas aeruginosa

- enterokoki katowe

- Legionella sp.

- gronkowce koagulozododatnie

- Clostridium perfringens
(tgcznie z przetrwalnikami)
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NAZWA 1 ADRES KLIENTA: Zaklad Ustug Komunalnych w Cmolasie
36-105 Cmolas 228

PODSTAWA BADAN: :zlecenie bez znaku Z DNIA: 27.09.2016
BADANY OBIEKT: woda do spozycia
CEL BADAN: okreslenie przydatnosci wody do spozycia
POBRANIE OBIEKTU: zgodm'é z harmonogramem

Data: 27.09.2016

Miejsce: wodociqg w Kolbuszowej
Zespol Szkot w Cmolasie

Probkobiorca: pracownik PSSE w Kolbuszowej
Metoda: IK/PP/SK/01/01"”
DATA PRZYJECIA OBIEKTU DO BADAN: 27.09.2016
STAN OBIEKTU W CHWILI PRZYJECIA: przydatny do badar

DATA/DATY BADANIA: 27.09.2016 do 28.09.2016

Oswiadcza sie, ze:

I.  Klient ma mozliwosé¢ ztozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania ,,Sprawozdania
z badan”.

2. Wyniki badania odnoszq sie wylqeznie do badanego obiektu.

Sprawozdanie niniejsze nie moze byé powielane inaczej, jak tvlko w calosci.

4.  Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacji oraz badan
nieakredytowanych. Badania/czynnosci spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone gwiazdka (*)

W
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KOD PROBKI: 257/z1/16 e Senisttacis

Rodzaj badania Jednostka Wynik Niepewnosé¢ MR wrpiid
Metnosé FNU 0 E 1.4 PN-EN ISO 7027:2003 pkt lc, 6.3
Barwa mg/dm’Pt 5 +59 L PN-EN ISO 7887:2012 rozdz. 7
Zapach ) TON i = n PN-EN 1622:2003
Smak TFN i . B PN-EN 1622:2003
g?m(p*““ﬁifn“‘:fr if’;‘;;";g"dmu) pH 8.1 £029 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
E;ﬁfpwﬁgﬁffue'ék;rygz"a wh w25 °C? uS/em 274 £ 59 2500 PN-EN 27888:1999
Amoniak (Amonowy jon) mg/‘dm3 <0,13 B 0,50 PN-C-04576-4:1994 z wyl. pkt. 6 b
Azotyny (NOy) mg/dm® | <0,0125 - 0,50 PN-EN 26777:1999
Zelazo ogélne (Fe,g) ng/dm’ 88 119 200 PN-ISO 6332:2001
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 g 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 1

2 Niepewno$¢ wyniku, ktéra nie obejmuje etapu pobierania i transportu obiektu
) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.
?) Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Informacje dodatkowe:
Dopuszczalne zakresy wartosci podano na podstawie rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989).

Jednostka metnosci FNU = NTU.
W czasie calego postepowania z obiektem nie zaobserwowano zadnych nieprawidtowosci.
Podana warto$é niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzonq przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2.

Wartosci liczbowe ze znakiem ,, <" stanowiq dolnq granice nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.
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