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Tarnobrzeg, 2017-12-07

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OLT.LAI9052.2.66.2017

Nazwa Klienta: Zaktad Ustug Komunalnych w Cmolasie
Adres: 36-105 Cmolas 228
Podstawa badan: pismo z dnia 20.11.2017.

Badane obiekty: probka wody do spozycia

Badane cechy: st¢zenie chloroformu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, bromoformu,
sumy THM, trichloroetenu, tetrachloroetenu, sumy trichloroetenu i tetrachloroetenu,

1,2-dichloroetanu.

Identyfikacja pobierajacego probki: przedstawiciel PPIS w Kolbuszowej.

Data(y) pobrania probek: 20.11.2017.

Identyfikacja metody pobierania probek: instrukcja kontrolna nr IK/PP/SK/01/01.
Cel badania: ocena przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia.
Data(y) przyjecia probek do badan: 20.11.2017r.

Stan probki do badan - odpowiedni.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr HK.392.2017
NAZWA 1 ADRES KLIENTA: Zaklad Ustug Komunalnych w Cmolasie
36-105 Cmolas 28
PODSTAWA BADAN: zlecenie bez znaku 7 DNIA: 20.11.2017
BADANY OBIEKT: woda do spozycia przez ludzi
CEL BADAN: okreslenie przydatnosci wody do spozycia
POBRANIE OBIEKTU: zgodnie z harmonogramem
Data: 20.11.2017

Miejsce: wodociqg dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec, na terenie gminy Cmolas
Szkota Podstawowa im. Prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie

Prébkobiorca: pracownik PSSE w Kolbuszowej
Metoda: IK/PP/SK/01/01
DATA PRZYJECIA OBIEKTU DO BADAN: 20.171.2017
STAN OBIEKTU W CHWILI PRZYIECIA: przydatny do badari

DATA/DATY BADANIA: 20.11.2017 do 23.11.2017

Oswiadcza sig, ze:

1. Klient ma mozliwosé ztozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania ,, Sprawozdania = badan”.

2. Wyniki badania odnoszq sie wylqeznie do badanego obiektu.

3. Sprawozdanie niniejsze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

4. Niniejsze sprawozdanie = badar zawiera wyniki badan objetych zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Badania/czynnosci spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone gwiazdkq (*)
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KOD PROBKI: 261/z1/17 rirling e Identyfikacja
metody
Rodzaj badania Jednostka Wynik | Niepewnosé¢
Mgtnosé NTU 0,4 +0,29 1 PN-EN ISO 7027-1: 2016-09
Barwa mg/dm’°Pt 5 +5% D PN-EN ISO 7887:2012 rozdz. 7
Zapach " TON ! - b PN-EN 1622:2003
Smak TFN 1 E D PN-EN 1622:2003
$?m(p5‘§§°m"l:; jf’}‘z‘g’ﬂg"d“r”) pH| 81 £0,29 6,5-9.5 PN-EN 1SO 10523:2012
e N e 1 R ? uSlem| 275 £69 2500 PN-EN 27888:1999
Amoniak (Amonowy jon) mg/dm® | <0,13 - 0,50 PN-C-04576-4:1994
Azotyny (NO5") mg/dm® | <0,0125 - 0.50 PN-EN 26777:1999
Zelazo ogolne (Fe,,) pg/dm’ 118 + 149 200 PN-1SO 6332:2001
Mangan (Mn) pg/dm® | <40 . 50 PN-C- 04590-02:1992C""
Glin (Aluminium) pg/dm’ 26 49 200 PN-C-0465-02:1992¢""
Azotany (NO;") mg/dm® | <4,0 - 50 PN-C- 04576-10:1986'""
Fluorki mg/dm’ | <0,10 - 1,5 PN-78/C-04588/03
Siarczany (S0,*) " mg/dm’ 30 +6% 250 PN-79/C-04566/10"""
Chlorki (CI') mg/dm’ 12 + ]9 250 PN-1SO 9297:1994
Utlenialnoéé z KMnO, mg/dm’ | 0,78 +0,199 5 PN-EN ISO 8467:2001
Sumaryczna zaw. Ca i Mg (twardo$¢) mgCaCO,/dm’ 122 £11% 60 — 500 PN-ISO 6059:1999
Wapn mg/dm? 49 - - PN-ISO 6058:1999
Magnez ¢ mgan’| s : PN-ISO 6058:1999
Cyjanki wolne ) pg/dm’ | <10 - 509 PB/HK/54 wyd. 2 z dn. 09.05.2012
[et]
bRat(?:nie wykonane we wspolpracy z LAIY pg/dmj </ j l PN-EN 1483:2007
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli jtk/100 ml 0 . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
?gga‘:;‘;aolﬁcggﬁ’?gﬁ?go"%h itk/iml| 0 ; 2 PN-EN 1SO 6222:2004
Enterokoki (paciorkowce katowe) Jjtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

“ Niepewnos¢ wyniku, ktéra nie obejmuje etapu pobierania i transportu obiektu

") Metoda wycofana bez zastapienia

b Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

? Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

? Wyniki badan Nr OLT.LAL.9052.1.382.2017

Y dopuszczalny zakres cyjankéw
* bez nieprawidlowych zmian

Informacje dodatkowe:

Dopuszczalne zakresy warto$ci podano na podstawie rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie

Jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 201 5r. poz. 1989).

W czasie calego postepowania z obicktem nie zaobserwowano zadnych nieprawidlowosci.
Podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2.
Wartosci liczbowe ze znakiem , <" stanowiq dolng granice nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.
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